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DC 2 ELOSZTO

Summary
Power ratio 120%

CFSR-SK-4-P50 4mm? solar kabel

DC 3 ELOSZTO

CFSR-SK-4-P50 4mm? solar kabel
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MPPT B Details 2p 10A Summary
Wiring (str. x mod.) 2 x 19 Power ratio 120%
Isc STC 17.96 A Pmpp STC 24.44 kWp
Umpp at 70°C 351.73 V MPPT A 3x20
Uoc at -10°C 607.50 V — — MPPT B 2x12
Umpp at STC 432.60 V L RN EPH csomépont .
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Umpp at STC 432.60 V
Pmpp at STC 7.28 kWp
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EPH csomépont
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6x4 mm?*

35m

FRONIUS SYMO 20.0-3-M

tipusu inverter

5x10 mm? MT kabel
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6100 Kiskunfélegyhaza, Kossuth utca 34

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum

50 kVA teljesitményi naperém,
Kapcsolasi rajz

Rajzszdm: 02

Epitteté: Kiskunhalasi
Szakképzési Centrum

Tervezs: Czovek Barnabds

Tervezé gyak.:

VT-10-0101
Horvdth Henrik
villamosmérnak
Kénnye Csaba
villamosmérnak

Lk

Détum:

2017.05.hé.

Ezen terv a Czévek Barnabds szellemi tulajdona,melynek védelmét a 7/1978/II.1/MT.sz. rendelet 97/1 bekezdése biztositja.
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